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System ochrony przy uszkodzeniu

"samoczynne wytgczenie zasilania"
Uktad zasilania TN-S
400/230 V, 3~/N/PE, 50 Hz
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MR URZAD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21
BIURO
AREL-PROJEKT
BIURO UStUG TECHNICZNYCH
ul. Traugutta 54/12  26—600 Radom
Tel./ Fax: (048) 362 35 35, E—mail: marelprojekt@.poczta.onet.pl
MIETCA REMONT CZESCI POMIESZCZEN Il PIETRA |t 2
26-600 Radom, ul. Planty 39/45, dz. nr ewid. 87/30 | konawezY
FEVENT INSTALACJA OSWIETLENIOWA WEWNETRZNA | S%A0% NR RYS:
SCHEMAT ZASILANIA "TO12" E3
PROJEKTANT: DATA | PODPIS: SPRAWDZAJACY: DATA | PODPIS:

g%:.%zﬁ xm«&i x;ﬁr
Nr. upr. GP-ll-7342/10/93
Upr. do sporzqdz. projekiow
W %mg%owg siect i instalacji

elektrycznych

05.2021.

mar inz. Artur Metlerski
Nr. upr. GP-Il-7342/73/91
Uprawnienia_budowlane "do
projektowania bez ograniczen w

W specjainosci sieci 1 instalaci
elektrycznych

05.2021.




