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Wyjasnienia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia

Dot.: — numer sprawy S1/SISP-2/PN/2014

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdézn. zm.), Zamawiajacy odpowiada na pytanie do SIWZ
zadane przez wykonawcg w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia na: ,,Rozbudowe
systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru POLON 4000 o instalacj¢ gaszacg aerozolem
gasniczym w serwerowni CIS Radom na potrzeby projektu System Informacyjny
Statystyki Publicznej — 2 (SISP-2)numer sprawy: 51/SISP-2/PN/2014.

Pytanie nr 1:

7 uwagi na brak w powszechnym obiegu informacji o uzytych w projekcie modutach kontrolno -
sterujacych W AA 216, proszg¢ o wskazanie dystrybutora lub producenta modutéw tychze
modulow.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W pkt 3.6 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, Zamawiajacy okreslil, ze jezeli
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot wskazywalaby
w odniesieniu do niektdrych materialbw 1 urzgdzen znaki towarowe lub pochodzenie
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza skiadanie ,produktéw”
rownowaznych. Wszelkie ,produkty” pochodzace od konkretnych producentéw, okreslaja
minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ towary, aby spetni¢
wymagania stawiane przez Zamawiajacego i stanowia wyltacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamoOwienia. Poprzez zapis dotyczacy minimalnych wymagan parametrow jakosciowych,
Zamawiajacy rozumie wymagania towaré6w zawarte w ogdlnie dostepnych zrédiach, katalogach,
stronach internetowych producentéw. Operowanie przykladowymi nazwami producenta, ma
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego
rozwigzania. Tak wigc postugiwanie si¢ nazwami producentow / produktow / ma wylgcznie
charakter przykladowy. Zamawiajacy, przy opisie przedmiotu zamowienia, wskazujac oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty
rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie
parametréw wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach
lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajacy, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, wymaga pisemnego
wykazania, ze te materialy lub urzadzenia odpowiadajg wymaganiom Zamawiajacego. Bedg one
podlegaly ocenie, ktéra bedzie podstawg do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o akceptacji
~rownowaznikow” lub odrzuceniu oferty z powodu ich ,,nierbwnowaznosci”.
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Pytanie nr 2:

Czy zgodnie z obowiazujacymi regulacjami prawnymi, uzyte w systemie moduty kontrolno -
sterujgce za posrednictwem ktérych nastg¢puje sterowanie i kontrola sprawnosci kazdego ze
stalych urzagdzen gaszacych maja posiada¢ wazny Certyfikat Zgodnosci z odpowiednimi normami
takimi jak np. 54-18?

Odpowiedz Zamawiajacego:

W kazdym przypadku, gdy Zamawiajacy opisal przedmiot zaméwienia za pomocg cech
technicznych i jakosciowych, dokonal tego z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych

panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
uwzgledniono w kolejnosci:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspolne specyfikacje techniczne;

3) normy miedzynarodowe;

4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy

normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych

panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te

normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemow, o ktérych mowa w ust. 2,

uwzgledniono w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne.

Zamawiajgcy dopuszcza wykazanie przez Wykonawce posiadania rGwnowaznych norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia. W przypadku harmonizacji wymogow
odnoszacych si¢ do danego produktu Wykonawca moze dostosowa¢ sie do jej wymogéw lub do
wymogow normy europejskiej. W przypadku jezeli Wykonawca oferuje przedmiot zaméwienia
zgodny w wymaganiami, a nie posiada certyfikatu zgodnosci, moze za pomocg innych dowodow
wykaza¢, ze oferowany przedmiot zamoéwienia jest zgodny z wymaganiami norm lub dyrektyw.

Pytanie nr 3:

Czy kontrola dziatania urzadzen przeciwpozarowych (SUG, wentylacja) ma zapewnia¢ pema
kontrolg sprawnosci i sygnalizacje uszkodzenia kazdego urzadzenia przeciwpozarowego czy tez
grupy urzadzen dolaczonych do modutu kontrolno - sterujgcego?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Kontrola dziatania urzadzen ppoz (SUG, wentylacja) ma zapetniaé pelng kontrole sprawnosci
1 sygnalizacje kazdego urzgdzenia ppoz.

Pytanie nr 4:

Czy istniejgcy system sygnalizacji pozaru posiada wolne zasoby (petle, adresy, wejscia, wyjécia
ctc.) niezbedne do jego rozbudowy w ramach niniejszego postepowania?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Przedstawiony projekt zostal w peini dostosowany do istniejgcego systemu ppoz. POLON 4800.
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Pytanie nr 5:

Czy Zamawiajgcy moze okresli¢ wolne zasoby istniejacego systemu sygnalizacji pozaru jakie
beda mozliwe do wykorzystania w tym postepowaniu?

Odpowiedz Zamawiajacego:

W tym postgpowaniu projektant systemu gasniczego nie przewidzial wykorzystywania wolnych
zasobOw istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru.

Pytanie nr 6:

7 uwagi na brak uprawnien dostepu do istniejacego systemu ppoz, powstaje pytanie w jaki sposob
Zamawiajgcy zamierza umozliwi¢ wykonawcy wiaczenie budowanego systemu ochrony
czgsciowej do systemu nadrzednego oraz rozbudowe istniejgcego systemu? Kto ponosi
ewentualne koszty rozbudowy istniejacego systemu sygnalizacji pozaru?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Dotaczenie budowanego systemu do istniejacego ma by¢ wykonane zgodnie z zalgczonym do

SIWZ projektem. Koszty rozbudowy istniejagcego systemu (wg zalgczonego projektu) ponosi
Wykonawca.

Pytanie nr 7:

7. uwagi na to ze zatacznikiem do umowy jest obecny projekt systemu, ktory zgodnie z opisem
w SIWZ moze by¢ modyfikowany, czy Zamawiajgcy dopuszcza w ramach realizacji umowy
wykonanie w pierwszej kolejnosci spdjnego projektu wykonawczego, jego uzgodnienie
z rzeczoznawcg ds. ppoz, wystawienie certyfikatu przez projektanta (zgodnie z CEN-TS 54-15)
1 na jego podstawie wykonanie w pelni zgodnego z projektem systemu?

Kazde inne rozwigzanie bedzie zmuszato oferenta do Scistego trzymania si¢ projektu, co w efekcie
praktycznie uniemozliwia oferentowi stosowanie urzadzen zamiennych o co najmniej takich
samych lub lepszych parametrach uzytkowych.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Realizacja umowy ma by¢ wykonana na podstawie zalgczonego projektu systemu. Projekt
dopuszcza wprowadzenie uzasadnionych i, niezbednych i uzgodnionych z Zamawiajgcym zmian.

Wszelkie ewentualne zmiany dotyczace projektu muszg by¢ potwierdzone przez projektanta
systemu i zamieszczone w dokumentacji powykonawczej.

Pytanie nr 8:

W zwigzku brakiem w przedlozonym projekcie przewidywanych scenariuszy pozarowych oraz
matrycy sterowan elementéw systemu sygnalizacji pozaru, czy Zamawiajgcy dopuszcza zataczony
projekt jako cze$¢ umowy, na podstawie ktorej ma by¢ odbierany przedmiot zamowienia?
Odpowiedz Zamawiajacego:

Scenariusz pozarowy oraz matryca sterowan elementéw sygnalizacji pozaru jest tworzona na
podstawie wspoltdzialania istniejgcej nadrzgdnej centrali ppoz POLON 4800 oraz zaprojektowane;j
centrali systemu gaszenia.

Procedura odbioru wykonanego systemu opisana zostata w p. 6.2 projektu wykonawczego.
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Pytanie nr 9:

Czy sa zainstalowane klapy pozarowe na kanatach klimatyzacji, przy przejsciach przez sciany
chronionego pomieszczenia tj. serwerowni wraz z krosownia. Jedli tak, to z jakiego urzadzenia sa
sterowane?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Nie, na kanalach klimatyzacyjnych nie ma zainstalowanych klap pozarowych.

Pytanie nr 10:

Czy dopuszczajg Panstwo zastosowanie innego srodka gasniczego réwnorzednego do aerozolu
gasniczego.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Nie, Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania innego srodka gasniczego niz aerozol gasniczy.

System zostat zaprojektowany jako system gaszenia aerozolem gasniczym, w przypadku ktorego

czynnikiem gaszacym jest aerozol gasniczy. Projekt dotyczy technologii gaszenia (sposobu

gaszenia), dlatego tez dopuszczenie jakiegokolwiek innego $rodka gasniczego takiego jak np.:

gaz, woda, piana, proszek, itp., oznaczatoby zmiane technologii gaszenia, a tym samym byloby

niezgodne z projektem.

Zamawiajgcy wybral aerozol jako czynnik gaszgcy z nastepujacych powodow:

1) konieczno$¢ gaszenia urzgdzen pod napigciem (eliminuje wodg, piane jako czynniki gasnicze),

2) brak mozliwosci pelnej hermetyzacji pomieszczenia gaszonego (eliminuje gaz jako czynnik
gasniczy),

3) wysoki koszt urzgdzen w gaszonym pomieszczeniu (eliminuje niszczace dziatanie proszku na
urzadzenia elektroniczne jako czynnika gasniczego).

Przewodniczaca Komisji
Przetargowe;j
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