GEOWNY URZAD STATYSTYCZNY
Al. Niepodlegtosci 208
00-925 Warszawa

Warszawa, dnia <5 .09.2016 .

(pieczatka Zamawiajacego)

ZAPYTANIE OFERTOWE
znak sprawy: 72/BA/2016

Gléwny Urzad Statystyczny w Warszawie, Al. Niepodleglo$ci 208, 00-925 Warszawa zaprasza do
zloZenia oferty na:

1. Przedmiot zaméwienia publicznego: Wykonanie rocznych przegladéw konserwacyjnych agregatéw
pradotwérezych: HERCULES D/D 705 P i JD 150,
Przedmiot zaméwienia obejmuje: Przeglady roczne rozszerzone (wymiana oleju, filtrow oleju i filtréw
paliwa), utylizacje plynéw i filtrow (dokument z utylizacji zostanie zalgczonmy do protokolu
z przeglgdu) oraz inne czynnosci wynikajace z instrukcji obstugi agregatoéw pradotwérczych.

Ponadto przeglady musza obejmowacé:

- ogledziny silnika, sprawdzenie uszczelek i pozostatych potaczen hydraulicznych,

- ogledziny zewngtrzne instalacji elektrycznej sitowej i sterowniczej,

- ogledziny uktadu paliwowego, wymiana filtréw paliwa,

- sprawdzenie ukfadu wstepnego podgrzewania silnika,

- kontrola stanu paskéw napedowych (klinowych),

- kontrola rozrusznika,

- sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie elektrolitu w akumulatorach rozruchowych,

- sprawdzenie uktadu fadowania i konserwacji akumulatoréw rozruchowych,

- sprawdzenie uktadu automatyki, nastaw w sterowniku (diagnostyka komputerowa),

- ogledziny kontenera (sprawdzenie szczelnosci, stanu poszycia),

- kontrola instalacji wewnatrz kontenera,

- prébne uruchomienie agregatu w trybie testowym,

- pomiary generowanego napigcia wyjsciowego,

- usunigcie wody ze wstgpnego filtra paliwa,

- kontrola szczelnosci uktadu smarowania,

- kontrola szczelnodci ukladu chlodzenia,

- kontrola predkosci biegu jatowego,

- kontrola stanu potaczen wewngtrznych (pradnica),

- kontrola stanu izolacji przewodéw,

- uruchomienie agregatu pod dostgpnym obciazeniem (jesli jest zgoda Zamawiajacego),
- w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce konieczno$ci wymiany akumulatoréw na nowe,
zostang one wymienione w ramach wykonywanego przegladu bez dodatkowych kosztow.

Parametry techniczne agregatu HERCULES D/D 705 P : moc znamionowa (PRP wg PN-ISO 8528)
705 kVA/564 kW, moc znamionowa (LTP wg PN-ISO 8528) 775 kVA/620 kW, napiecie znamionowe 3 x
230/400V, prad przy mocy dorywczej 1120 A, ilos¢ faz 3, wspdtczynnik mocy cos ¢ 0,8 |,




czestotliwos¢/predkos¢ obrotowa 50 Hz/1500min™!, wersja w kontenerze, thumik wydechu -20 dB(A), tryb
pracy dorywcza (Stand-by), klasa eksploatacji (wg PN-ISO 8528-5) G3. ‘

Wymiary i waga: dlugos¢ 6,06 m , szerokosé 2,44 m , wysokos¢ 2,72 m , waga 6500 kg.

Parametry techniczne silnika: marka DOOSAN, typ P222LE-I, rodzaj paliwa olej napedowy, pojemno$¢
zbiornika paliwa 8001, zuzycie paliwa przy obc. Znamionowym 162,6 I/h, zuzycie paliwa 75% obcigzeniu
119,3 I/h, zuzycie paliwa 50% obcigzeniu 79,5 1I/h, typ regulatora predkosci elektroniczny, rodzaj startu
rozrusznik elektryczny, napiecie na akumulatorach 24 VDC, pojemnos¢ akumulatoréw 2 x 110 Ah, rodzaj
chlodzenia chlodziwo z chtodnica, ilo$¢ chtodziwa 44 1, ilo$¢ oleju silnikowego 36 1.

Parametry techniczne agregatu JD 150: numer seryjny zespolu: 11813, rok produkcji: 2005,
silnik: JOHN DEERE 6068HF158, numer seryjny silnika: CD6068H767521, pradnica: MARELLI
MIB250MA4, numer seryjny pradnicy: MR15592, moc: 150 kVA (120 kW), prad: 217 A, napiecie: 400V,
Hz: 50, Waga: 2180 kg, obroty RPM: 1500, wspdlczynnik mocy 0,8, pojemnoséé akumulatora 1 x 120 Ah
(wymiary szer. 17 c¢m, di. 48 cm, wys. 21 c¢m).

2. Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia:

a.  Wykonawca musi posiada¢ autoryzacje producenta i przeszkolony serwis do wykonywania
przegladéw. Kopie autoryzacji Wykonawca zalaczy do oferty.

b. Wykonawca wykona przeglady konserwacyjne w dni robocze w godzinach 8.30 do 16.00 lub w
innych terminach i godzinach ustalonych z Zamawiajacym.

¢. Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep do agregatow pradotwérezych.

d. Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca po przeprowadzeniu przegladow konserwacyjnych
agregatow sporzadzil protokél, w ktérym stwierdza, ze urzadzenia dzialajg bez zastrzezen.
Protokét podpisany bez zastrzezen przez uprawnionych pracownikéw GUS Wykonawca
dolgczy do faktury.

€. Zamawiajacy wymaga aby przeglady konserwacyjne urzadzen byly wykonane
w oparciu o materialy i narzedzia wiasne Wykonawcy.

f.  Czgsci i podzespoly w oparciu, o ktére Wykonawca wykona przeglady konserwacyjne, musza
by¢ fabrycznie nowe i zgodne z zaleceniami producenta urzadzenia.

g. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy na catym etapie realizowania zamowienia nalezytej
starannosci, wysokiej jakosci $wiadczonych ustug oraz profesjonalnego podejscia do jego
wykonania. -

h.  Wykonawca musi dysponowa¢ potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia publicznego.

i.  Pracownicy Wykonawcy prowadzacy przeglady konserwacyjne przy agregatach
pradotworczych powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz $wiadectwa kwalifikacyjne
wynikajace z norm prawnych w tym zakresie. Kopie w/w dokumentéw Wykonawca zalgezy
do oferty.

j.  Oferta ma obejmowaé wszystkie koszty zwiazane z realizacjg zamowienia przez Wykonawce.

k. Oferta ma by¢ ma byc’: sporzadzona w jezyku polskim wedtug zalaczonego wzoru, ma byé
podpisana przez osoby uprawnione do wystgpowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona
pieczgcig, ceny podane w ofercie majg by¢ wyrazone cyfrowo i stownie.



3. Warunki gwarancji: Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji jakosci na wykonane przeglady
konserwacyjne oraz na wymienione czesci na okres 12 miesiecy.

4. Termin wykonania zaméwienia publicznego: 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
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Warunki platnosci:

Platnos¢ za wykonanie ustugi nastagpi w terminie 14 dni od momentu dostarczenia Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku oraz dolaczonego i podpisanego bez zastrzezer
protokotu odbioru przez uprawnionych pracownikéw GUS. Fakture VAT/rachunek do umowy nalezy
dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego.

6. Miejsce realizacji zamowienia: Glowny Urzad Statystyczny w Warszawie, al. Niepodlegtosci 208, 00-925
Warszawa

7. Kryterium wyboru oferty:
Cena 100%. Zamawiajacy wybierze oferte Wykonawcy, ktory przedstawi najnizsza cene oraz spelni
warunki formalne okreslone w zapytaniu.

8. Miejsce i termin zlozenia oferty:
Oferte mozna zlozy¢ droga elektroniczng na adres:  sekretariat-ba@stat.eov.pl, faksem na nr
(22) 608 38 95 lub osobiécie pod adresem Giowny Urzad Statystyczny, 00-925 Warszawa al.
Niepodlegtosci 208, Sekretariat Biura Administracyjnego pok. 717, blok B.

Termin skladania ofert : do dnia %) .09.2016r., godz. 16%°

9. Do kontaktéw w sprawie zapytania s upowaznieni:
Pani Urszula Rybicka 22 608 36 11, adres e-mail: U.Rybicka@stat.gov.pl
Pan Andrzej Kwasniak 22 449 40 07, adres e-mail: An.Kwasniak(@stat.gov.pl

10. Informacja dodatkowa:
W przypadku zlozenia mniej niz dwoch ofert, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zawarcia Umowy z
Wykonaweg, ktéry zlozyt jedyng wazna oferte, lub ponowienie zapytania ofertowego.
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