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WYJASNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Sprawa nr: 79/DB/2018

Przedmiot zaméwienia publicznego: ,Dostawa i montaz klimatyzatora w pomieszczeniu monitoringu
w Gtownym Urzedzie Statystycznym w Warszawie przy al. Niepodlegtosci 208”

Pytanienr 1

~Zakresie robot wskazana jest dtugosc instalacji 3-5 m. Rozumiem, ze jest to dtugos¢ dla instalacji
freonowej, pomiedzy j. wew. a j. zew. Prosze o wyjasnienie jaka jest dtugos$c instalacji elektrycznej.
Z Panstwa rozdzielni do j. zewnetrznej . Czy instalacja ma by¢ w korytku instalacyjnym czy moze
w przestrzeni sufitowej, czy jest taka mozliwosc. Z géry dziekuje za wiadomosc”.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Podana dtugosc 3-5 m dotyczy instalacji freonowej. Dtugosc instalacji elektrycznej wyniesie ok. 10 m.
Zasilanie z rozdzielni w tym samym pomieszczeniu, instalacje nalezy wykonaé w korytku instalacyjnym.
Podane dtugosci sg orientacyjne, mogg sie nieznacznie rozni¢, w zaleznosci od lokalizacji jednostki
wewnetrznej.
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